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This thesis was made for Polar-Automaatio Oy. The thesis deals with the design process 
and its documentation. 
 
The aim was to make a design manual for Polar-Automaatio Oy. They want to develop 
their design work and improve their operating methods. When the groundwork is done 
properly, and the necessary information and operating instructions are collected and 
made available, there is a good chance for the project to succeed. The design manual 
helps to achieve this goal. 
 
At the beginning of this design manual, it was explained why construction or development 
projects are being planned in the industry. The phases were gone through at the project 
and the possible problems at the beginning of the project. After that, standards and doc-
umentaries were explored, and the importance to know them in the designer's work. 
Thereafter, the differences in electrical, automation and instrumentation design were ex-
amined, and an example of possible project progress was given. 
 
When making the design manual, the primary sources used were theses, PSK standards 
and Polar-Automaatio Oy's short design guide. Following the design manual in projects 
is recommended. If the necessary information is missing and the designer responsible 
for it is unavailable, you will need to retrieve the information again from the customer. 
The project is prone to errors and delays if its launch is made inadequately. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
PI-kaavio  Putkisto- ja instrumentointikaavio 




Polar-Automaatio Oy haluaa kehittää suunnittelutyötään ja siirtyä tietokantapoh-
jaisemmaksi. Tämä kehitys halutaan tehdä, koska asiakkaat haluavat projek-
teissa käytettävän tietokantapohjaisia suunnitteluohjelmia. Lisäksi suunnittelu-
työn kehittäminen nopeuttaa työtä ja vähentää virheitä. Tietokantapohjaisesta 
suunnittelusta on hyötyä myös Polar-Automaatio Oy:lle suunnittelutyön automa-
tisoinnissa ja uudistamisessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa 
projektien suunnittelua. Tavoitteena on tehdä suunnittelukäsikirja Polar-Auto-
maatio Oy:n käyttöön. Suunnittelukäsikirjaa tarvitaan, koska jos suunnittelussa ei 
noudateta oikeaa järjestystä, uudet suunnittelijat ja projektiin siirtyvät suunnitteli-
jat eivät välttämättä saa tarvittavia tietoja työvaiheesta. 
Projektin aloituksen tärkeyttä ei voi korostaa turhaan. Jos tarvittavaa tietoa puut-
tuu ja siitä vastuussa oleva suunnittelija vaihtuu, sairastuu tai on muuten tavoit-
tamattomissa, joudutaan tiedot hakemaan uudestaan asiakkaalta. Puutteellisella 
tiedolla ja olettamuksilla aloitettu projekti on altis virheille ja aikataulun venymi-
selle. Kun projektin pohjatyö tehdään kunnolla ja tarvittava informaatio kerätään 
helposti saataville, on projektin onnistumiselle hyvät edellytykset.  
Tiedon hankinta on varmalla pohjalla, kun suunnittelija on tietoinen projektin eri 
vaiheissa tarvittavista dokumenteista. Kommunikointi asiakkaan kanssa on tär-
keää, mutta turhaa palavereitten pitoa tulisi välttää. Jos tarvitaan lisätietoa tai jo-
kin on epäselvää, nopein keino on soittaa tai laittaa sähköpostia. Suunnittelija 
kommunikoi myös muiden suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelutyö on tarkkuutta 
ja huolellisuutta vaativaa ryhmätyötä. Projektin kohteen dokumentaatio syntyy 




2 POLAR-AUTOMAATIO OY 
Vuonna 1985 perustettu Polar-Automaatio Oy on erikoistunut teollisuuden 
sähköistykseen ja automaatioon. Se tarjoaa tuotteita ja palveluja, joiden avulla 
asiakas saa tehostettua tuotantoprosesseja. Polar-Automaatiolta löytyy koke-
musta energiateollisuudesta, paperi- ja selluteollisuudesta, metalliteollisuudesta 
sekä kaivosteollisuudesta. Sen asiakkaina ovat olleet Outokumpu Stainless oy, 
Agnico Eagle, Tornion Energia Oy, Stora Enso Oyj sekä monet muut yritykset. 
Polar-Automaation palveluihin kuuluu suunnittelu, kokonaistoimitukset ja kenttä-
huolto. (Polar-Automaatio 2018.) 
 
Polar-Automaatiolla on kokemusta projektien esisuunnittelusta, toteutussuunnit-
telusta, laitetoimituksista ja käyttöönotosta sekä koulutuksista. Polar-Automaatio 
Oy:llä on oma keskusvalmistus, joten se voi rakentaa tarvittavat laitteet ja kes-
kukset. Lisäksi se huoltaa ja kunnossapitää teollisuuden sähkökäyttöjä ja kenttä-
laitteita. Tarvittaessa siltä onnistuvat myös asennukset, jotka se toteuttaa yh-
dessä kumppaniensa kanssa. (Polar-Automaatio 2018.) 
 
Hollantilainen Imtechin omistama yritys Peek Traffic Finland osti Polar-
Automaation vuonna 2012. Uusi omistaja oli arka ja riskejä karttava, minkä takia 
liike-vaihto kutistui nopeasti noin kahdeksasta miljoonasta eurosta kahteen 
miljoonaan. Polar-Automaation perustaja Hannu Saloniemi osti yrityksen takaisin 
kymmenen muun avainhenkilön kanssa vuonna 2015. Polar-Automaatio yhdistyi 
Tiltek Engineeringin kanssa vuonna 2017. Yhdistymisen johdosta henkilöstö 
määrä on nykyään noin 35 henkilöä. Vuonna 2016 liikevaihto oli noin kaksi mil-
joonaa euroa. Polar-Automaatiolla on toimipaikkoja Torniossa, Keminmaalla, Ou-






Uudet teollisuuden tuotantolaitokset sekä niihin liittyvät sähkö- ja automaatiojär-
jestelmät ovat nykyään hyvin monimutkaisia. Yleensä myös tarve rakentaa tai 
kehittää näitä järjestelmiä on väliaikaista. Jos työ on monimutkainen ja laaja sekä 
perusorganisaation toimintoja ja yksikkörajoja ylitetään, on suositeltavaa perus-
taa projekti (Louhelainen 2008, 8). Ei kuitenkaan ole kannattavaa kouluttaa tai 
rekrytoida henkilöstöä vain väliaikaiseen erikoistehtävään. Tällöin on järkevää 
hankkia projektointipalvelut sellaiselta yritykseltä, jolla on vankka kokemus teolli-
suuden projektoinnista (Salonen 2015, 8). 
 
Projektointi tarkoittaa sitä, että työ halutaan tehdä projektina. Tällöin perustetaan 
tilapäinen projektiorganisaatio. Projektissa työ jaetaan vaiheisiin. Näitä vaiheita 
käydään läpi luvussa 4. Projektiorganisaatio on vastuussa projektin onnistumi-
sesta, ja sillä on päätäntävaltaa yli perusorganisaation. Projektiorganisaatio käyt-
tää kuitenkin hyväksi perusorganisaation rakenteita. (Louhelainen 2008, 8.) 
 
Projektitoiminnalla saadaan tietyt työtehtävät hoidettua halvemmin ja nopeammin 
kuin muuten olisi mahdollista. Siinä myös kiinnitetään enemmän huomiota loppu-
tulokseen kuin siihen, miten työtä tehdään. Projektitoiminnan vaikeuksia ovat 
vastaan tulevat haasteet, joita ei etukäteen voida nähdä. Haasteita pystytään vä-
hentämään panostamalla projektin suunnitteluun. Projekti voidaan myös joutua 
keskeyttämään, jos perusorganisaatio ei anna sille sen tarvitsemia resursseja ja 
tukea. (Louhelainen 2008, 11.) 
 
Aina projektilla ei ole fyysistä tuotosta, esimerkiksi tutkimusprojekti, mutta sähkö-
alan projekteilla sellainen yleensä on. Projektia aloitettaessa saadaan käsitys ti-
laajan omasta osaamisesta. Usein asiakas on uusimassa tai kehittämässä van-







Projektia terminä on yleisesti käytetty kuvaamaan kertaluonteista työtä, jolla on 
alku ja loppu. Projektin organisaatio koostuu joukosta yhteen koottuja ihmisiä, 
joiden tavoitteet ja aikataulut on tarkasti määritelty. Tarkoituksena on saada asi-
akkaan tilaama työ tehtyä kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja aikataulussa. 
Näitä kolmea päätavoitetta on mahdotonta parantaa samanaikaisesti: jostain on 
aina joustettava. Onnistuneessa projektissa onkin löydetty tasapaino näiden ta-
voitteiden kesken. Tarkemmin määriteltynä projektin tulisi toteuttaa seuraavat eh-
dot: 
 
- saavuttaa laadullisesti haluttu lopputulos 
- pysyä budjetissa ja aikataulussa 
- saada asiakkaan tai käyttäjän hyväksyntä vähäisillä ja molemmin puolin 
sovituilla muutoksilla 
- olla häiritsemättä yrityksen ydintoimintoja (Nyyssönen 2008, 13.) 
 
Jos keskitytään vain sisällölliseen laatuun, voi se johtaa siihen, että projekti ei 
pysy aikataulussa ja/tai budjetissa. Siksi tulisi ottaa huomioon lopputuote ja asi-




4.1 Projektin vaiheet 
Jokainen projekti jaetaan eri vaiheisiin ja jokaisella vaiheella on oma aikatau-
lunsa. Kuviossa 1 on eriteltynä projektin vaiheita. 
 
 
Kuvio 1. Projektin vaiheet 
 
4.1.1 Esiselvitys 
Kaikki alkaa esiselvityksellä. Tässä vaiheessa on tarkoitus varmistaa projektin 
järkevyys ja toteutuskelpoisuus eli päättää, toteutetaanko projekti. Läpikäytäviä 
asioita ovat taloudelliset, tekniset, sosiaaliset, oikeudelliset sekä ekologiset asiat 





Esiselvitysvaiheessa ei vielä tiedetä käytettäviä laitteita tai järjestelmiä. Koko-
naiskustannusarvio perustuukin aikaisempaan kokemukseen ja oletettuun toteu-
tustapaan. Jos projekti toteutuu, tarkentuu kustannusarvio suunnittelun edetessä. 
(Polar-Automaatio 2013.) Esiselvityksen kustannusarvion tarkkuus on -30 % – 




Esisuunnittelussa tarkennetaan projektin pääasioita rajaamalla teknologiavalin-
toja ja supistamalla muita valittavia asioita muutamaan vaihtoehtoon. Asiakkaalta 
saadaan projektiohjeet, standardit, suunnitteluohjeet ja aikataulu. (Polar-Auto-
maatio 2013.) Kustannusarvion tarkkuus on -20 % – +30 % olettaen, että val-
miusaste on 10–40 %.  
 
4.1.3 Perussuunnittelu 
Perussuunnittelussa valitaan käytettävät laitteet, instrumentit sekä järjestelmät eli 
tehdään lopulliset teknologiavalinnat. Lisäksi määritellään haluttu laatu ja teh-
dään aikataulutus. Myös automaatioon liittyviä ratkaisuja tarkennetaan. Kun va-
linnat on tehty, lähetetään tarjouskyselyjä laite- ja järjestelmätoimittajille. Kustan-
nusarviota saadaan tarkennettua tarjousten perusteella. (Polar-Automaatio 




Toteutussuunnittelussa lyödään lukkoon käytettävät instrumentit ja järjestelmät 
sekä tuotetaan lopulliset dokumentoinnit. Dokumentoinnin avulla tehdään laittei-
den ja järjestelmien asennukset, joten tässä vaiheessa yksityiskohtiin tulee pa-
nostaa. Toteutussuunnittelussa siis varmistetaan, etteivät lähtötiedot tai tarvitta-
vat standardit enää muutu. (Siivonen 2015, 5.) Kustannusarvio tulisi olla lähellä 




4.1.5 Asennus ja testaus 
Asennusvaiheessa tehtaaseen asennetaan valitut laitteet ja järjestelmät tehtyjen 
dokumenttien mukaan, ja tehdään käyttöönottotestit automaatiojärjestelmälle. 
Toimittaja tekee myös kylmä- ja kuumatestaukset. Kylmätestauksella varmiste-
taan kytkentöjen toimivuus ja kuumatestauksella saadaan varmuus järjestelmän 
toimivuudesta todellisissa olosuhteissa. Näiden testausten tarkoitus on varmistaa 
laitteiston toimivan sovitulla tavalla. Tarvittaessa laaditaan lista puutteista ja kor-
jauksista. Suunnittelijan ollessa mukana asennus- ja testausvaiheessa tulee 
muutokset varmemmin kirjattua ylös. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
4.1.6 Lopetus 
Kun asennukset on saatu valmiiksi, tarkistetaan dokumentoinnin paikkansapitä-
vyys eli tehdään loppudokumentointi ja mittauspöytäkirjat (Kettunen 2013, 23). 
Asiakas määrää, kuinka monena kappaleena loppukuvat toimitetaan ja miten ne 
toimitetaan. Se missä formaatissa sähköinen aineisto toimitetaan, tulee myös 
varmistaa tilaajalta. Loppukuvista on hyvä tehdä kopiot itselle, jolloin ne ovat käy-
tettävissä, jos projektista tulee myöhemmin yhteydenottoja tai lisätöitä. Tarpeen 
mukaan järjestetään laitoshenkilöstölle koulutus. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Jos tilisuhteita ja määräaikoja ole muuten sovittu, tulee toimittajan kahden viikon 
kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan, tehdä lopputilitys kaikista epäselvistä 
asioista asiakkaalle. Taloudellinen loppuselvitys pidetään kuukauden sisällä tili-
tyksen luovuttamisesta tilaajalle. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot 1998.) 
 
On hyvä myös kerätä asiakkaan ja projektiin osallistuneiden palaute suunnittelu-
työstä. Hyvin tehtyä loppuraportointia voidaan käyttää muiden projektien mallina. 





5 PROJEKTIN ALOITTAMISEN ONGELMAT 
Eniten ongelmia suunnitteluvaiheessa aiheutuu summittaisesti tehdystä projektin 
aloituksesta. Jos tarvittavia lähtötietoja ei ole kerätty tai dokumentoitu, on projek-
tiin kesken tulleiden vaikeaa jatkaa työtä. Tämä voi aiheuttaa myös virheitä piirien 
suunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitellut piirit eivät sovellukaan tarkoitukseen. 
Aloitettaessa projektia tulisikin käydä läpi sen eri vaiheiden kannalta kriittiset asiat 
ja varmistaa, että kaikki tarvittavat lähtötiedot kirjataan ylös. Runkona toimiva 




Kuvio 2. Aloittamisen ongelmat (Nyyssönen 2008,44) 
 
Nyyssösen diplomityössä tekemän kyselyn perusteella suurimpina ongelmina 
projektin aloittamisessa ovat projektisuunnitelman puuttuminen ja epäselvät pro-
jektirutiinit (Kuvio 2). Epäselvät rutiinit ovat yleensä seurausta projektisuunnitel-
man puuttumisesta. Lähtötietojen puutteellisuus nähtiin toiseksi suurimpana on-
gelmana. Vastaajat kokivat, että suunnittelu pitäisi aloittaa riittämättömillä tie-
doilla tai ilman tietoja. Kolmanneksi suurimpana haittana koettiin projektiin kes-
ken tulleiden riittämätön perehdys. (Nyyssönen 2008, 44.) 
 
Näiden ongelmien seuraus on se, että projektiin kulutetaan arvioitua enemmän 





6 STANDARDIT JA DOKUMENTOIMINEN 
Standardit ovat tärkeitä sähkösuunnittelussa ja muissa sähköalan töissä. Niitä 
noudattamalla saadaan tehtyä lain vaatimuksia vastaavia kokonaisuuksia. Ne 
myös vähentävät väärinymmärrysten määrää ja pienentävät mahdollisuutta va-
hinkojen syntymiseen. Sähkösuunnittelijan tulee siis tietää suunnittelutyönsä liit-
tyvät standardit. Lopputulos ei todennäköisesti täytä lain asettamia vaatimuksia, 
jos suunnittelijalla ei ole käytettävissä ajantasaisia standardeja. (Harjula 2013.) 
 
Tietokantapohjaisia suunnitteluohjelmia käyttämällä voidaan helpottaa säh-
kösuunnitelmien tekemistä. Tietokantaan saadaan helposti päivitettävissä olevaa 
standardien ja vaatimusten mukaista tietoa laitteista, kaapeloinnista ja muista tar-
vittavista tiedoista. Näin pystytään tekemään kattava dokumenttihakemisto pro-
jektille. (Raula 2015.) 
6.1 Standardit 
Sähköasennusten dokumentointiin liittyviä ohjeita sisältävän standardin SFS 
6000-1 mukaan tarpeelliset dokumentit on tehtävä jokaisesta sähköasennuk-
sesta (SFS 6000-1 2017, 12). 
 
Standardissa SFS 6000-5-51 on ohjeita johtojärjestelmien tunnistamiseen, piir-
rosmerkkeihin ja dokumentoinnissa käytettäviin kaavioihin, piirustuksiin ja taulu-
koihin. Jotta johdot voidaan tunnistaa tarkastusta, testausta, korjausta tai muu-
tostöitä varten, tulee ne järjestää tai merkitä selkeästi (SFS 6000-5-51 2017, 7). 
 
Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä kaavioita, piirustuksia ja taulu-
koita, jotka on tehty standardien SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346 mukaan, ja 
niissä pitää olla seuraavat tiedot: 
 
- ”virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä 
ja koko, johtolaji, johtojen tyypit) 
- suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja niiden sijaintitieto.” 




Jos asennus on yksikertainen, voidaan kyseiset tiedot esittää luettelomuodossa. 
Dokumenteissa tulee myös olla, siltä osin kuin asennuskohde vaatii, seuraavat 
yksityiskohtaiset tiedot: 
 
- ”johtimien tyypit ja poikkipinnat 
- virtapiirien pituudet suojauksen tai jännitteenaleneman laskelmia varten 
(yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet) 
- suojalaitteiden lajit ja tyypit 
- suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut 
- prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt.” (SFS 
6000-5-51 2017, 9.) 
 
Näiden tietojen tulee olla käytettävissä kaikista asennuksen piireistä. Dokumentit 
tulee päivittää jokaisen muutoksen jälkeen. Tiedossa pitää olla myös peitossa 
olevien laitteiden sijoitukset, koska tätä tietoa tarvitaan asennuksen suojauksen 
toimivuuden tarkastamiseen. Kyseinen informaatio tulee selvittää jo suunnittelu-
vaiheessa. (SFS 6000-5-51 2017, 9.) 
 
Käytettyjen piirrosmerkkien tulisi olla standardisarjan IEC 60617 mukaisia. Tar-
vittava piirrosmerkki voidaan luoda kuvion 3 piirrosmerkkejä S00059, S00060 tai 
S00061 käyttämällä. (SFS-EN 61082-1, 86) Näille piirrosmerkeille voidaan sijoit-
taa lisäpiirrosmerkki sisä- tai ulkopuolelle. Uusi piirrosmerkki voidaan myös tehdä 
olemassa olevia piirrosmerkkejä yhdistelemällä. Käytettyjen piirrosmerkkien tulee 
kuitenkin olla yksiselitteisiä. (SFS 6000-5-51 2017, 9.) 
 




6.2 Päätökset turvallisuudesta 
Sähkösuunnittelussa on huomioitava sähköturvallisuuslaissa sille asetetut vaati-
mukset. Pykälässä 6 § on sähkölaitteita ja -laitteistoja koskevat yleiset vaatimuk-
set. Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, kor-
jattava ja huollettava sekä käytettävä käyttötarkoituksensa mukaan niin, että: 
 
1) ”niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa 
 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä 
 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.” (Säh-
köturvallisuuslaki 1135/2016 1:6.1 §.) 
 
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin kohtia, sitä ei saa laittaa mark-
kinoille, luovuttaa toiselle eikä sitä saa ottaa käyttöön. (Sähköturvallisuuslaki 
1135/2016 1:6.1 §.) 
 
Sähkölaitteiston turvallisuusvaatimukset ovat pykälässä 31 §. Sähkölaitteisto on 
suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvän turvallisuusteknisen käytännön 
mukaan sekä sen on täytettävä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyt vaatimuk-
set. Sähkölaitteiston on lisäksi täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset. 
Olennaiset turvallisuusvaatimukset sisältävät suojauksen sähköiskulta, suo-
jausta tulipaloa ja kuumuutta vastaan, suojausta muilta haittavaikutuksilta, erityis-
laitteistojen sekä erityisolosuhteiden vaatimuksia, eri laitteistojen keskinäistä yh-
teensopivuutta sekä muita olennaisia rakennevaatimuksia. Ne sisältävät myös 
tarpeellisia merkintöjä ja asiakirjoja. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 2:31.1 §.) 
 
Suomessa noudatettavat asennustavat ja vallitsevat olosuhteet on otettava huo-
mioon sähkölaitteiston rakenteessa. Valtioneuvoston asetuksella on tarkemmin 
säädetty sähkölaitteiston olennaisista turvallisuusvaatimuksista. (Sähköturvalli-




Pykälässä 32 § kerrotaan, kuinka turvallisuusvaatimukset saadaan täytettyä. 
Sähkölaitteisto täyttää 31 §:ssä mainitut olennaiset turvallisuusvaatimukset, kun 
se suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen 33 §:ssä mainittuja standar-
deja tai julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu 33 
§:n mukaisesti. Jos poiketaan 1 momentista tulee sähkölaitteistojen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoittaa 34 §:n olevien säädösten mukaan. 
(Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 2:32.1 §.) 
 
Sovellettavista standardeista ja julkaisuista kerrotaan pykälässä 33 §. Sähkötur-
vallisuusviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita käyttäen säh-
kölaitteiston täyttää sähköturvallisuuslain lain vaatimukset. Sähkölaitteistoon voi-
daan soveltaa standardeihin verrattavia julkaisuja, jotka täyttävät 1 momentissa 
mainitut vaatimukset, jos tarvittavia standardeja ei ole laadittu. (Sähköturvalli-
suuslaki 1135/2016 2:33.1 §.) 
 
Sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardiluetteloa, kun standardi tai sen 
painos vaihtuu. Sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edel-
lisen standardin mukaan kolmen vuoden kuluessa, mikäli se on ollut rakenteilla 
luettelon päivityksen aikana. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 2:33.1 §.) 
 
Jos poiketaan standardeista, tulee noudattaa pykälän 34 § vaatimuksia. Standar-
deista voidaan poiketa, jos sama turvallisuustaso saadaan täytetyksi muutoin. 
Sähkölaitteiston suunnittelijan tai rakentajan on tehtävä kirjallinen selvitys poik-
keamisesta ennen sähkölaitteiston rakentamisen tai korjaamisen aloittamista, 
sekä tilaajan on annettava sille suostumus. Selvityksen perusteella pitää voida 
todeta vaatimusten täyttyminen. Tarvittaessa sitä voidaan täydentää laitoksen tai 
valtuutetun tarkastajan lausunnolla. Tarkemmin standardista poikkeamisen me-
nettelyistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. (Sähköturvallisuuslaki 
1135/2016 2:34.1 §.) 
6.3 Dokumentit 
Dokumenteilla todistetaan, että järjestelmä ja laitteisto täyttävät turvallisuus-, 
laatu- ja ympäristövaatimukset. Dokumenteissa esitetyn tiedon tulee olla loogista 
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ja yhtenäistä, koska niitä tarvitaan aina, kun laitteistoa käytetään, huolletaan tai 
puretaan. Teknisellä dokumentaatiolla on iso osa sopimuksessa laitteen toimituk-
sesta sekä myynnin jälkeisissä prosesseissa. (SFS-EN 61082-1 2015.) Kuviossa 
4 on esitettynä, missä vaiheessa projektia kutakin dokumenttia tarvitaan. Stan-
dardeissa on eriteltynä, mitä vaatimuksia dokumentaatiolle on. 
 
 
Kuvio 4. Dokumentit projektin eri vaiheissa 
 
6.3.1 PI-kaavio 
PI-kaavio näyttää kaikki prosessin toiminnalliset laitteet (Kuvio 5). Sitä käytetään 
kaikessa prosessiin liittyvässä suunnittelussa. Se onkin prosessiteollisuuden yksi 
tärkeimmistä ja käytetymmistä dokumenteista. 
 
 





Piiriluettelossa tulee olla piirikohtaisesti ainakin positio, piirin nimi, mittausalue 
sekä logiikan tulot ja lähdöt. Se voidaan luoda myös laiteluettelo-muotoon piirien 
laitetietojen esittämiseksi. Piiriluetteloa tulee ylläpitää projektin aikana, sillä kaikki 
lisäykset ja muutokset tulee päivittää siihen. Prosessisuunnittelusta saadaan pro-




Piirikaavio on dokumentti, joka selittää, miten laite, laitteisto ja järjestelmä toimii 
(Kuvio 6). Sitä tarvitaan sähkölaitteen sähköisen toiminnan ymmärtämiseen. Aina 
kun tehdään muutoksia tai etsitään vikaa, tarvitaan helppolukuinen ja ajan tasalla 
oleva piirikaavio. Siksi niistä pitäisi tehdä mahdollisimman selkeät. Piirikaavio 
esittää yleensä komponenttien tunnukset, liitännät ja piirrosmerkit sekä liittimien 
ja signaalien tunnukset ja viitteet. Se sisältää myös muuta lisätietoa, jolla aute-
taan sen toiminnan ymmärtämistä. 
 
 




6.3.4 Logiikan tulo- ja lähtöluettelo 
Tuloporttien kautta logiikka saa tietoa järjestelmän tilasta, ja lähtöporttien kautta 




Kuvio 7. Logiikan tulo- ja lähtöluettelon esimerkki 
 
6.3.5 Logiikan tulojen ja lähtöjen jakolista 
Logiikan tulojen ja lähtöjen jako on yleensä suunnittelijan päätettävissä, mutta 
asiakkaan toivomuksia kannattaa selvittää. Ryhmittelyt voidaan tehdä esimer-
kiksi piirityypeittäin: mittaukset, on-off venttiilit, binäärit ja moottorit. 
 
6.3.6 Kenttälaiteluettelo 
Laitteista tehdään erittelyt täydentämälle ne kenttälaiteluetteloon tai tekemällä pii-
rikohtainen laite-erittely (Kuvio 8). Menettely riippuu tapauksesta ja asiakkaan toi-
mintatavoista. Laitteiden valinnassa pitää huomioida prosessin vaatimusten li-
säksi myös turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet ja vaatimukset. 
 
 
Kuvio 8. Kenttälaiteluettelon esimerkki 
Tunnus Merkitys Osoite
Paikallisohjaus:
PO Paikallisohjauksen valinta I 0.0
Logiikan tulo- ja lähtöluettelo 
Tunnus Laite Teksti selite Laite Valmistaja Määrä






Kojeluettelo sisältää laitteen tekijän, mallin, asennustavan, materiaalin ja materi-
aaliluokituksen sekä laitteen suunnitellun tilaluokituksen, mittausalueen ja toimi-
alueen (Kuvio 9). Kojeluettelosta näkee laitteen kaikki tiedot, joita tarvitaan kalib-
roinnin tekemiseen ja varaosien tilaukseen. 
 
 
Kuvio 9. Kojeluettelon esimerkki 
 
 
6.3.8 Säätö- ja lukituskaaviot ja piirikohtaiset kuvaukset 
Säätökaavioilla toteutetaan ohjausjärjestelmän toiminta (Kuvio 10). Ne siis sisäl-
tävät järjestelmän ohjelmallisen toiminnan ja toimintokuvaukset. Lukitukset ku-



















Kuvio 10. Säätökaavion esimerkki (Kymdata Oy 2018) 
 
6.3.9 Sekvenssikaaviot 
Sekvenssikaaviot kuvaavat operaatioiden tapahtumajärjestystä ja olioiden välistä 





Kuvio 11. Sekvenssikaavion esimerkki (CS Odessa 2018) 
 
6.3.10 Hälytys- ja lukituspisteluettelo 
Luetteloon on kerätty prosessin mittauksien hälytysraja-arvot (Kuvio 12). Se näyt-





Kuvio 12. Hälytys ja lukitustapaluettelon esimerkki (Oraviita 2017,13) 
 
6.3.11 Asennustapakuvat 
Käytetään PSK-standardien mukaisia tyyppikuvia (Kuvio 13). Kuvia muokataan 
tarpeen mukaan, ja jos tarvittavaa tyyppikuvaa ei löydy, niin sellainen tehdään. 
Osat määritellään tarkasti, ja toimitusrajat tulee tarkastaa. Kuvat on hyvä toimit-
taa putkistosuunnitteluun ja pyytää tarkastamaan ja kommentoimaan toimitusra-




Kuvio 13. Asennustyyppipiirustuksen esimerkki (PSK 5807 2009, 12) 
 
6.3.12 Kokoonpanopiirustukset 
Kokoonpanopiirustukset kuvaavat keskuksen rakennetta ja kaikkien siinä olevien 
laitteiden sijoittelua ja järjestystä (Kuvio 14). Keskukset piirretään kannet auki, 
mutta myös kannet ja niissä olevat kojeet esitetään. Piirustuksessa esitetään 
myös kojeiden tunnukset ja muita tarpeellisia teknisiä tietoja. Tarvittaessa kote-




Kuvio 14.  Kokoonpanopiirustuksen esimerkki (Antila 2016) 
 
6.3.13 Osaluettelot 
Osaluettelossa on merkittynä kaikki laitteen tai järjestelmän vaatimat kojeet. Kes-
kusvalmistusvaiheessa siitä tarkastetaan, että kaikki tarvittavat kojeet on tilattu. 
 
6.3.14 Jännitteenjaot 
Kuvista näkee kohteiden jännitteenjaot (Kuvio 15). Ne auttavat laitteiden huol-




Kuvio 15. Jännitteenjaon esimerkki 
 
6.3.15 Yhdekuvat 
Prosessikohteisiin sijoitettaville mittalaitteille tehdään soveltuvat yhdekuvat (Ku-
vio 16). Ne voidaan tehdä yhteistyössä putkistosuunnittelijan kanssa. Määritte-
lyssä on otettava huomioon paineluokat ja materiaalit. Isossa projektissa kannat-









Laitesijoituskuviin merkitään kaikki kentälle sijoittuvat automaatiolaitteet. Samoi-
hin kuviin laitetaan myös kenttäkotelot. Kenttälaitteiden sijoitukset saadaan put-








Kuvio 17. Kytkentätaulukon esimerkki 
 
6.3.18 Kilpiluettelo 
Mitä ja minkälaisia kilpiä vaaditaan, selviää asiakkaan kilpistandardista. Kilpiluet-
teloita tarvitaan yleensä keskuksista, koteloista, koteloiden laitteista, mootto-
reista, turvakytkimistä ja kaapeleista (Kuvio 18). 
 
 
Kuvio 18. Kilpiluettelon esimerkki 
 
Paikka Liitin Numero ja tyyppi Johd. Ketj. X1 Ketj. Johd. Numero ja tyyppi Liitin Paikka















KILPIMALLI/KOKO MÄÄRÄ KESKUSPOSITIO TEKSTIRIVI 1 TEKSTIRIVI 2 TEKSTIRIVI 3 TEKSTIRIVI 4
ESIM 1 MALLI 4 7 02A PUHALLIN PK1 VARASTO
ESIM 2 30x40 7 02A PUHALLIN PK1 VARASTO
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6.3.19 Tehtaiden rakennepiirustukset 
Rakennepiirustuksia tarvitaan, kun keskuksille etsitään sijoituspaikkaa tai on tar-
peen tietää tilojen koko ja tilassa olevien laitteiden sijainti ja kaapelointi (Kuvio 
19). 
 
Kuvio 19. Rakennuspiirustuksen esimerkki (Tuusulan Seurakunta 2018) 
 
6.3.20 Putkiston isometrit 
Putkiston isometreissä näkyy putkistojen kulkusuunnat, pituudet ja korkeudet 
sekä niihin kiinnittyvät laitteet (Kuvio 20). Dokumenttia voidaan tarvita laitteiden 




Kuvio 20. Putkiston isometrin esimerkki (PSK 5803 2003, 9) 
 
6.3.21 Loppudokumentointi 
Loppudokumentointi sisältää kaiken oleellisen tiedon kohteeseen asennetusta 
järjestelmistä, laitteista ja kokonaisuuksista. Se pohjautuu aikaisempiin doku-






PSK Standardisointiyhdistys ry:n päätehtävänä on tehdä standardisointi, joka tu-
kee suomalaisen teollisuuden ja sitä palvelevien yrityksien liiketoimintaa koti-
maassa sekä ulkomailla. PSK on täysin itsenäinen järjestö, ja se valmistelee 
kansalliset SFS‐standardit vastaamaan yksittäisiä sovelluksia teollisuuden 
tarpeisiin (Ojala 2015, 10). Se järjestää myös erilaisia koulutuksia ja ylläpitää 
standarditietokantaa internetissä. Standarditietokantaan pääsy on ainoastaan jä-
senillä, muille standardit myydään paperiversioina. PSK:n jäsenyritysten liike-
vaihto on noin 60 miljardia euroa. Liikevaihdon suuruus kuvaa toiminnan laajuutta 
parhaiten. (PSK Standardisointiyhdistys ry 2018.) 
 
PSK-standardeja on järkevää hyödyntää, koska ne ovat teollisuudessa testattuja 
ja toimivaksi todettuja. Ne ovat myös helposti ymmärrettäviä ja sisältävät selkeitä 
ohjeita, toteutustapoja ja ratkaisumalleja. (PSK Standardisointiyhdistys ry 2018.) 
 
6.4.1 PSK 2005 Kaapelireittien suunnittelu 
Jotta tilanvaraukset kaapeleille, kaapelihyllyille ja kannakkeille saadaan optimaa-
lisesti, kannattaa suunnitelmat tehdä kone- ja laitossuunnittelussa. Kone- ja lai-
tossuunnittelu tarvitsee tiedot kaapelireittitarpeista, kaapelihyllyistä, kaapelien ja 
kaapelivedon aiheuttamista rasituksista sekä tarvittavien kanavien ja tunneleitten 
minimimitoista.  
 
Reittien valinnassa on otettava huomioon turvallisuus ja asennuskohteiden ym-
päristöolosuhteet. Kanaviin, tunneleihin sekä maahan asennusta tulisi välttää. 
Parasta olisi käyttää kaapelihyllyasennusta. Kaapelien pituus tulisi olla mahdolli-
simman lyhyt. Kaapelien viemistä läpi tilojen, joissa ne voivat vahingoittua tai peit-
tyä, tulisi välttää. Varasyöttö tulee viedä eri reittiä kuin pääsyöttö. Vakuutusyhti-
öllä on myös omat ohjeensa.  
 
Kaapelihyllyjen sijoitussuunnitteluun on seuraavia ohjeita. Hyllyihin jätetään 30 % 
varatilaa. Kaapelihyllyjä ei viedä osastoivan seinän läpi, vaan seinän molemmin 
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puolin varataan tilaa palosulkujen tekemistä varten. Kaapelit pitäisi pystyä nosta-
maan hyllyille sivuilta, kannatinrakenteista huolimatta. Voima-, ohjaus- ja instru-
mentointikaapelit laitetaan omina ryhminään omille hyllyilleen, ja voimakaapelit 
tulevat ylimmälle hyllylle. Voimakaapelit asennetaan väljästi yhteen kerrokseen 
70 %:n täytöllä. Hyllyjen välit korkeussuunnassa saavat olla vähintään 300 mm. 
Mutkissa tulee ottaa huomioon kaapeleiden sallitut taivutussäteet. 
 
6.4.2 PSK 4101 Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa 
Toimittaja on vastuussa siitä, että koneet, laitteet ja rakenteet eivät ylitä lakisää-
teisiä vaatimuksia tai hankintasopimuksessa määriteltyjä takuuarvoja melupääs-
töistä. Melupäästöjä tulee vähentää erityisesti melulähteeseen kohdistuvin toi-
menpitein. Lakisääteisten tietojen lisäksi dokumentaatioon on liitettävä myös 
muut sovitut melupäästöjä koskevat tiedot. Yksittäisten koneiden melupäästöt il-
moitetaan liitteen 1 lomakkeella, ja melumittauksissa käytetään liitteen 2 pöytä-
kirjaa. 
 
6.4.3 PSK 4601, PSK 4602 ja PSK 4603 
Automaation hankintaa käsitellään standardisarjassa, jossa on standardit PSK 
4601, PSK 4602 ja PSK 4603. Näiden standardien tarkoitus on helpottaa ja yh-
tenäistää automaation hankintaa. PSK 4601 -standardissa on selitettynä tarvitta-
vat määritelmät ja hankinnan yleiset periaatteet. Se jakaa automaation useam-
paan osa-alueeseen toimintojen, teknisten osajärjestelmien sekä suunnitteluun, 
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien suoritteiden mukaan. Siinä on myös ohjeet 
instrumentoinnin hankinnassa tarvittavan teknisen spesifikaation sisällöstä ja 
suunnitteluun liittyvistä vaatimuksista. PSK 40601 -standardi keskittyy instru-
mentteihin ja niihin liittyviin apulaitteisiin. Prosessin ohjausjärjestelmän hankintaa 
käsitellään PSK 4602 -standardissa. PSK 4603 -standardi sisältää instrumentoin-
tia ottamatta kantaa tietojenkäsittely- ja käyttöliittymälaitteisiin tai instrumentoin-




7 SIA-SUUNNITTELUJEN ERITTELY 
7.1 Sähkösuunnittelu 
Sähkösuunnitteluun kuuluu kolme eri osa-aluetta: sähkönjakelu, prosessi- ja ra-
kennussähköistys. Sähkönjakelulla tarkoitetaan suur- ja keskijännitejakelua. Se 
kattaa kaiken sähkönsiirtoon tarvittavat laitteet ja työt jakeluverkosta asiakkaalle 
asti. Prosessisähköistykseen kuuluu sähköpiirien jako keskuksiin eli prosessin 
komponenttien tarvitseman sähkönsyötön suunnittelu. Lisäksi keskusrakenteet, 
kalustukset ja ympäristövaatimukset tulee saada vaatimusten mukaisiksi. Raken-
nussähköistykseen kuuluu jännitteenjakelu, valaistukset, heikkovirtaverkot ja 
muut kiinteistön sähkölaitteet. Rakennussähköistyksen suunnittelijan tehtäviin 
kuuluu saada rakennus- ja ylläpitokustannukset sekä muut vaatimukset täyttävä 
kokonaisratkaisu toimisto- tai teollisuusrakennukseen. (Siivonen 2015, 12.) 
7.2 Instrumentointisuunnittelu 
Instrumentointisuunnittelija valitsee prosessiin tulevat kenttälaitteet ja instrumen-
tit sekä päättää niiden kaapeloinnit, kytkennät ja sijoitustarpeet. Hänen tulee 
myös laatia tarvittavat asennusohjeet ja muut dokumentaatiot. Instrumentointi-
suunnittelijan vastuulla on määritellä prosessin vaatimat laiteratkaisut, automaa-
tioaste sekä tehdä kustannusarvio instrumentoinnista. Instrumentointisuunnittelu 
käyttää samoja lähtötietoja kuin automaatiosuunnittelija, siksi automaatio- ja inst-
rumentointisuunnittelua tekevät yleensä samat henkilöt. (Siivonen 2015, 14.) 
7.3 Automaatiosuunnittelu 
Automaatiosuunnitteluun kuuluu laitoksen automaatioon ja automaatiojärjestel-
mään tarvittavien dokumenttien tuottaminen. Näitä dokumentteja ovat yleiset 
tarve- ja vaatimusmäärittelyt ja automaatiojärjestelmään konfigurointiin tarvittavat 
dokumentit. Automaatiosuunnittelijan tulee määritellä automaatiojärjestelmän 
vaatimukset, automaatioaste sekä kustannukset. Hän tekee myös läheistä 






Suunnittelu on pääpiirteittäin samanlaista jokaisessa yrityksessä, koska doku-
menteissa ja suunnitelmissa on oltava sama informaatio yrityksestä riippumatta. 
Nykypäivän verkottuneessa maailmassa laadukas ja tehokas suunnittelu vaatii, 
että kaikilla osapuolilla on yhteinen ja selvä käsitys suunniteltavasta kohteesta ja 
suunnittelun kulusta. Käyttämällä yleistä terminologiaa ja yhteisiä ajatusmalleja 
pystytään helpottamaan tähän tavoitteeseen pääsyä. Suunnittelijoilla on omia ta-
pojaan tehdä työtään, mutta suunnittelussa runkona käytettävä ohje auttaa pro-
jektin hallintaa. (Kettunen 2013, 21.) 
 
8.1 Esimerkki suunnittelun kulusta 
Aluksi perehdytään asiakkaan tarpeisiin eli kerätään lähtötietoja kohteesta. Olisi 
myös hyvä perehtyä asiakkaan automaation ja sähköistyksen tehdasstandardei-
hin, mikäli niitä ei ennestään tunne. Näin saadaan suunnittelu tehtyä niin, että se 
täyttää asiakkaan standardit ja vaatimukset. Asiakkaan kanssa pidetään aloitus-
kokous, jossa selvitetään projektin lähtötietoja. Tietoja voi myös kysellä asiak-
kaan tekniseltä yhteyshenkilöltä, laitoksen käyttäjiltä ja huoltohenkilökunnalta. 
Mahdollinen kenttälaiteluettelo ja toimintaselostus suunniteltavasta prosessista 
antavat myös paljon tärkeää informaatiota suunnittelijalle. (Polar-Automaatio 
2013.) 
 
Projektin ensimmäisiä dokumentteja ovat piiriluettelo ja PI-kaavio. Yleensä asia-
kas antaa molemmat muiden lähtöaineistojen mukana. Automaatiosuunnittelijan 
tulisi käydä PI-kaavio heti alussa läpi, jotta saadaan mahdolliset lisäykset, muu-
tokset ja tarkennukset lisättyä PI-kaavioon. Jos piiriluetteloa ei ole, tulee sen te-
kemisestä ja projektiaikaisesta ylläpidosta sopia asiakkaan kanssa. Piiriluette-
lossa tulee olla piirikohtaisesti ainakin positio, piirin nimi, mittausalue sekä logii-
kan tulot ja lähdöt. Sopimalla piirien nimitykset heti tilaajan kanssa, vältytään nii-
den turhilta korjauksilta ja varmistetaan, että samoja nimiä käytetään kenttä- ja 
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sovellussuunnittelussa sekä muissa yhteyksissä. Piiriluettelo voidaan tehdä lai-
teluettelo muotoon, jos halutaan täydentää myös piirien laitetiedot. (Polar-Auto-
maatio 2013.) 
 
Muita kerättäviä tietoja prosessin toiminnasta ovat siihen liittyvät kenttälaitteet 
sekä sähkömoottorit. Mikäli suunnittelija hankkii kenttälaitteen, tulisi lähtötiedot ja 
mitoitusarvot saada mahdollisimman nopeasti, jotta tarvittavat laitteet pystytään 
hankkimaan ajoissa. Joillakin erikoisimmilla tuotteilla voi olla pitkät toimitusajat, 
joihin on hyvä varautua. Asiakkaan kanssa tehdään päätökset siitä, mitkä tuotteet 
hankitaan annetuista tarjouksista. Kun saadaan lopulliset laitetiedot nopeasti 
käyttöön, päästään vähemmillä kuvien päivityskierroilla ja virheillä. Myös muut 
laitetietoja tarvitsevat esimerkiksi putkistosuunnittelijat, saavat laitetiedot tällöin 
hyvissä ajoin. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Laitteiden valinnassa ja määrittelyssä pitää huomioida prosessin vaatimusten li-
säksi turvallisuus ja laitteiden ominaisuudet sekä ympäristöolosuhteet. Keskuk-
sien maksimimittojen ja jäähdytyksen tarpeen määrittämiseksi tulee tietää kes-
kuksien sijoituspaikat. Samalla saadaan kaapelien pituudet ja läpivientien suun-
nat selville. (Kettunen 2013, 21.) 
 
Kenttälaitteiden sijoittaminen prosessiin tulisi tehdä automaation kannalta niin 
että mittaus- ja säätötekniset tarpeet huomioidaan. Sijoittamisessa pitää myös 
huomioida laitteiden huolettavuus. Mikäli venttiiliin tai mittalaitteeseen ei ylety lat-
tiatasolta, mekaniikan pitää suunnitella hoitotaso. Jos laitteita sijoitetaan ulos, tu-
lee huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Kenttäkoteloiden sijoituksesta ja 
kenttälaitteiden jaosta koteloihin kannattaa tehdä luonnos, joka tarkistetaan myö-
hemmin paikan päällä. Sovitut paikat on hyvä merkata varatuiksi. Runkohyllyreitit 
on myös hyvä tarkastaa ja sopia, mikäli niitä tarvitsee lisätä. (Polar-Automaatio 
2013.) 
 
Kaapelien valinnassa kannattaa ensiksi selvittää, minkälaisia kaapeleita asiak-
kaalla yleensä käytetään, ja pyrkiä käyttämään niitä. Jos asiakkaalla ei ole toi-
veita kaapeleista, on suositeltavaa käyttää yleisesti käytettyjä ja helposti saata-
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vissa olevia kaapelityyppejä. Kaapeleita valittaessa tulee ottaa huomioon ympä-
ristöolosuhteet. Mikäli kaapeleille on mahdollista roiskua öljyä, pitää käyttää öl-
jynkestäviä kaapeleita, ja kuumassa ympäristössä on käytettävä lämmön kestä-
viä kaapeleita. Suuremmissa projekteissa on kaapeliluettelo syytä jakaa sopiviin 
osiin. Esimerkiksi runkokaapelit, väyläkaapelit, maadoituskaapelit, sähkönsyöttö-
kaapelit tai muulla järkevällä tavalla, jotta kaapeliluetteloa olisi helpompi hallita ja 
ylläpitää. Joskus kaapeloinnista on järkevintä tehdä periaatekuva tai kaapelointi-
kartta kokonaisuuden selventämiseksi. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Asennuskyselyyn tarvittavaa aineistoa tulisi kerätä heti projektin alusta asti. Ky-
selyyn tarvittava aineisto vaihtelee projektista toiseen, mutta yleensä siihen kuu-
luu vähintään kyselyn hankintaerittely ja selostus, aikataulut, piiriluettelo, asen-
nustapakuvat, laitesijoituskuvat, kaapeliluettelot, kotelo-layoutit ja tilaajan auto-
maatioasennuksiin liittyvät standardit. Lisämateriaalina on tarpeen mukaan PI-
kaavio, mahdolliset purukuvat, RK-kaappikuvat, kilpiluettelot, standardit ja mah-
dollisia selventäviä liitteitä. Myös automaatio-osuudelle tarvittavat hyllyt runkohyl-
lyjen lisäksi olisi hyvä sisällyttää kyselyyn. Kun asennuskysely on saatu valmiiksi, 
se käydään tilaajan kanssa läpi ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. (Polar-Au-
tomaatio 2013.) 
 
Mikäli projekti tehdään lisäyksenä olemassa olevaan järjestelmään, pitää selvit-
tää layoutit ja kanavaerittelyt, jotta tiedetään käytettävissä olevat logiikan tulo- ja 
lähtövarat. Projektiin tarvittavat dokumentit tulee saada tilaajalta. Jos dokumentit 
ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan, tulee ne tehdä tai korjata. Mikäli vanho-
jen laitteiden lukitukset ja ohjaukset tulevat uuteen ohjausjärjestelmään, on do-
kumenttien päivitys tärkeää. Tietojen paikkansa pitävyys on syytä tarkastaa pai-
kan päällä. Samalla olisi hyvä tarkastaa laitteiden kunto ja sopivuus projektin tar-
peisiin. Jos logiikan tulot ja lähdöt eivät riitä, tulee lisäkehikoiden tai -korttien tar-
peesta tiedottaa asiakasta. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Suunnitteluohjelmalla luodaan projektipuu, jonka perusteella työstetään tarpeel-
liset piirikaaviot, keskuskaaviot ja muut projektin materiaalit. Projektipuuhun mer-
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kitään laitteet ja niiden sijainnit, jonka jälkeen siihen yhdistetään järjestelmäkaa-
viot. (Roiha 2017, 8.) Tässä vaiheessa projekti annetaan asiakkaan tarkastetta-
vaksi, jotta hänen tarpeensa ovat selvillä ja voidaan tehdä mahdolliset korjaukset.  
 
Kun asiakas on hyväksynyt projektin, aloitetaan piirikaavioiden ja logiikoiden 
teko. Selkeyden takia olisi hyvä aloittaa päävirtapiirikaaviosta. Päävirtapiiriin teh-
dään jännitteen jako, ja kun laitteiden ottamat tehot ovat selvillä, voidaan mitoittaa 
johdonsuojien koot. Jos moottoreiden tehot eivät ole selvillä, kannattaa suunnit-
telu aloittaa logiikasta. (Kettunen 2013, 21.) 
 
Seuraavaksi voidaan tehdä moottorilähdöt sekä mitoittaa näiden etukojeet. Kes-
kuksen pääkytkin ja syöttökaapeli pitää myös mitoittaa. Kun nämä ovat valmiit, 
voidaan siirtyä ohjausvirtapiireihin ja logiikan tulo- ja lähtövirtapiireihin. (Kettunen 
2013, 21.) Kerättyjen lähtötietojen perusteella suunnitellaan moottoreiden ja mui-
den toimilaitteiden ohjaukset. Logiikan tulo- ja lähtövirtapiireihin tulee tehdä tar-
kasti, koska automaatiosuunnittelija tekee niiden avulla logiikan ohjelman. Kent-
tälaitteen laitekuvaukset ovat todella tärkeitä. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Kun edellä mainitut asiat on saatu tehtyä, siirrytään keskuksien kokoonpa-
nokuviin eli layout-kuviin. Tilaajalta on hyvä tarkastaa, käytetäänkö samanlaisia 
koteloita ja layout-ratkaisuja, kuin asiakkaalla on ennestään käytössä. Mikäli kai-
kista koteloista ei ehditä tekemään kuvia, tulee eri versioista tehdä tyyppikuvat, 
jotta tiedetään tarvittavat määrät, ja urakoitsija kykenee laskemaan niille hinnan. 
Ohjauskoteloiden layoutit pitää suunnitella saatujen lähtötietojen mukaan ja lä-
hettää asiakkaalle tarkastettavaksi. Näin varmistetaan, että lopputulos on loppu-
käyttäjää miellyttävä. Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelmat, voidaan kotelot 
laittaa valmistukseen. Fyysiset mitat ja mittakaavat tulee Layout-kuvissa olla to-
dellisuutta vastaavia, sillä johdotuksille ja keskuksiin tuleville kaapeleille täytyy 
jättää tarpeeksi tilaa. Lisäksi jotkin laitteet vaativat ympärilleen tyhjää tilaa, ettei-
vät ne kuumene liikaa. Keskuksiin tulee varata tilaa mahdollisille lisäyksille. Suo-
siteltava tilan jättö lisäyksille on noin 30 %. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Kokoonpanokuvien jälkeen voidaan tehdä osaluettelot. Osaluetteloon kerätään 
kaikki keskukseen tulevat laitteet. Ne voidaan tehdä käsin tai suunnitteluohjelmia 
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hyödyntämällä. Useammat suunnitteluohjelmat pystyvät keräämään osaluettelot 
automaattisesti kuvista, mutta ne on hyvä tarkastaa. Puutteet osaluettelossa tu-
levat esiin viimeistään keskusvalmistuksessa, ja tämä voi hidastaa työtä, mikäli 
puuttuvia osia joudutaan tilaamaan. Osaluettelon paikkansapitävyyteen tulisikin 
kiinnittää huomiota. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Kun kaikki dokumentit ovat valmiita, annetaan ne asiakkaalle tai keskusvalmis-
tukseen ja ohjelmoijalle. Sähkösuunnittelija on vastuussa keskuksien valmistumi-
sesta ja aikataulussa pysymisestä, jos se kuuluu projektiin. Sähkösuunnittelijan 
tulee myös tilata keskukseen arvokilpi. Asiakkaan kilpistandardista nähdään, mitä 
ja minkälaisia kilpiä vaaditaan. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Keskusten valmistuttua ne toimitetaan asiakkaalle, ja sähkösuunnittelija ohjeistaa 
tarpeen mukaan niiden asentamisessa. On normaalia, että työmaalla on tapah-
tunut muutoksia, eivätkä kaikki kuvat enää välttämättä pidä paikkaansa. Säh-
kösuunnittelijan tulee silloin ohjeistaa asentajia. Kaikki muutokset tulee merkitä 
ja päivittää dokumentointiin. (Polar-Automaatio 2013.) 
 
Kun asennus on valmis, osallistuu sähkösuunnittelija käyttöönottomittauksiin ja 
testauksiin. Jos työmaa on kaukana, tämä ei ole aina mahdollista. (Polar-Auto-
maatio 2013.) Viimeiseksi tarkastetaan dokumentointi ja luovutetaan ne asiak-




Polar-Automaatio Oy haluaa kehittää suunnittelutyötään nopeuttamalla sitä ja vä-
hentämällä mahdollisia virheitä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnittelu-
käsikirja Polar-Automaatio Oy:n käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa projek-
tien suunnittelua. Työ vaihtui CADS-suunnitteluohjeesta yleisempään suunnitte-
luohjeeseen, koska CADS:n versiopäivitykset muuttavat ohjelmaa huomatta-
vasti. Tämän takia työ vaihtui yleisempään suunnitteluohjeeseen. Projektin vai-
heisiin ja dokumentteihin perehtymisestä on hyötyä itselleni työelämässä.  
Suunnitteluohjeen avulla on helpompi edetä projektissa. Kun tarvittavat lähtötie-
dot ovat helposti löydettävissä ja päivitettävissä, säästytään turhilta virheiltä ja 
viivästyksiltä. Tietokantapohjaiset suunnitteluohjelmat auttavat tiedon päivittämi-
sessä sekä keräämisessä yhteen paikkaan kaikkien löydettäväksi ja helpottavat 
näin suunnittelijan työtä.  
Suunnittelutyötä on vaikeaa kuvata täsmällisesti projektien kohteiden vaihtelun 
vuoksi. Suunnittelutyö on jatkuvaa ryhmätyötä, jossa ollaan yhteydessä asiak-
kaaseen ja muiden eri suunnittelualojen henkilöihin. On tärkeää ymmärtää mui-
den suunnittelualojen tuottamia dokumentteja sekä saada tietoa omien doku-
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